ROMANIA
JUDETUL MEHEDINTI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
DROBETA-TURNU SEVERIN

PROIECT DE HOTARARE

nr. 80 din 06.03.2023

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al al municipiului Drobeta Turnu Severin in
Adunarea Generald a Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apd si de Canalizare Mehedint;,
pentru a vota aprobarea Caietelor de Sarcini aferente serviciilor de alimentare cu apd si de canalizare
ale unitatilor administrativ teritoriale Strehaia si Jiana

Analizand temeiurile juridice, respectiv:

- raportul de specialitate al Directiei Tehnice din aparatul de specialitate al Primarului, inregistrat sub
nr. 9170 / 09.03.2023 cu propuneri privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al
municipiului Drobeta Turnu Severin in Adunarea Generald a Asociatiei pentru Managementul
Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti, pentru a vota aprobarea Caietelor de Sarcini aferente
serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare ale unitatilor administrativ teritoriale Strehaia si Jiana;

- referatul de aprobare, inregistrat sub nr. 97 /09.03.2023
- adresa Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare nr.133/22.02.2023;

- Prevederile Statutului Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedintj,
art. 5 alin. 2 lit. ), art. 16 alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1);

- Prevederile Legii nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 8 alin. 3 lit. i) coroborat cu art. 10 alin (57);

- Prevederile Legii nr. 241/2006 - a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 6;

- Ordinul 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Tindnd cont de:

prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2 lit. (d)

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DROBETA-TURNU SEVERIN

adopta prezenta hotarare:

Art. 1 Se Tmputerniceste doamna Teculescu Mianda Daniela, reprezentantul Consiliului Local al
municipiului Drobeta Turnu Severin, in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Managementul Serviciilor
de Apa si de Canalizare Mehedinfi, sa voteze Tn A.G.A. A.D.l. in favoarea aprobarii Caietelor de Sarcini
pentru localitatile:

e Caietul de Sarcini aferent serviciului de alimentare cu apa si canalizare pentru localitatile Strahaia
si Comanda din cadrul UAT Strehaia;

e (Caietul de Sarcini aferent serviciului de alimentare cu apa si canalizare pentru localitatile Jiana,



Jiana Mare, Cioroboreni, Danceu si Jiana Veche din cadrul UAT Jiana.
Art. 2. Ducerea la Tndeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine Directiei Tehnice, Asociatiei pentru
Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti.

Art. 3. Hotdrdrea se transmite Institutiei Prefectului - Judetul Mehedinti, se comunica Primarului
municipiului Drobeta Turnu Severin, Directiei Tehnice, Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa
si de Canalizare Mehedinti si doamnei Teculescu Mianda Daniela si se publica pe site-ul institutiei

www.primariadrobeta.ro

AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE:

INITIATOR PROIECT:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DROBETA-
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(- TURN| SEVERIN
o ALtk Mirela-Qnuta PASAT

Y,



UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU
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Raport de avizare

- Raportul de specialitate al Directiei Tehnice din aparatul de specialitate al
Primarului, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului
Drobeta Turnu Severin in Adunarea Generald a Asociafiei pentru Managementul
Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti, pentru a vota aprobarea Caietelor de
Sarcini aferente serviciilor de alimentare cu apd si de canalizare ale unitéfilor
administrativ teritoriale Strehaia si Jiana;

- Referatul de aprobare ;

-Adresa Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Api si de Canalizare
nr.133/22.02.2023;

. Prevederile Statutului Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Api si de
Canalizare Mehedinti, art.5 alin.(2), lit.1), art. 16 alin.3 lit.f coroborat cu art. 21
alin.1;

- Legea nr.51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilitai publice, cu modificérile
si completarile ulterioare, art.8 alin.3 lit.i coroborat cu art. 10 alin.5 ind.1;

- Legea nr.241/2006 — Legea serviciului de alimentare cu apé si de canalizare, cu
modificarile si completarile ulterioare, art.6.

in conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin.2 lit.(d); art.139 alin.1
coroborat cu art.196 alin.1 lit.(a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG

nr.57/03.07.2019
Avizam favorabil

Propunerea privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al
municipiului Drobeta Turnu Severin in Adunarea Generald a Asociatiel pentru
Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti, pentru a vota
aprobarea Caietelor de Qarcini aferente serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare ale unitatilor administrativ teritoriale Strehaia si Jiana.

SEF SERVICIU JURIDIC CONSILIER JURIDIC
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Avizat Serviciu Juridic,
Prin raport de avizare nr. 400 / 0f.03 a2

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al al municipiului Drobeta
Turnu Severin in Adunarea Generali a Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si
de Canalizare Mehedinti, pentru a vota aprobarea Caietelor de Sarcini aferente serviciilor de
alimentare cu apa si de canalizare ale unitatilor administrativ teritoriale Strehaia si Jiana

Prin adresa Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apd si de Canalizare
Mehedinti nr.133/22.02.2023 inregistrata la Priméaria municipiului Drobeta Turnu Severin sub
nr.7305/23.02.2023, se solicitd mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului
Drobeta Turnu Severin sd voteze aprobarea Caietelor de Sarcini aferente serviciilor de
alimentare cu api si de canalizare ale unitatilor administrativ teritoriale Strehaia si Jiana.

Avand in vedere prevederile art. 10 alin 5! din cadrul Legii 51/2006— a serviciilor comunitare
de utilitati publice, coroborat cu adresele nr. 672/21.11.2022, 710/06.12.2022, emise de citre
Asociatie citre UAT Strehaia si UAT Jiana in scopul indeplinirii prevederilor legale stipulate
prin art. 8 alin.3 lit. 1) si art.10 alin. 5 din Legea 51/2006— a serviciilor comunitare de utilitéti
publice respectiv de avizare a Caietelor de Sarcini aferente serviciilor de alimentare cu apa si
de canalizare, se solicitd emiterea unei hotirari de citre Consiliului Local, prin care si se
mandateze reprezentantul consiliului local al municipiului si voteze in cadrul Adunérii
Generale a Asociatiei aprobarea acestora.

Temeiul legal al solicitérii se bazeaza pe:

- prevederile Legii nr. 241/2006 — a serviciului de alimentare cu api si de
canalizare respectiv,

Art. 6 Desfdsurarea activitdtilor specifice serviciului de alimentare cu apd si de canalizare,
indiferent de forma de gestiune aleasd, se realizeazd pe baza unui regulament al serviciului §i
a unui caiet de sarcini, elaborate §i aprobate de autoritdtile administratiei publice locale sau,
dupd caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciul de
alimentare cu apd §i de canalizare, in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu
caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apd §i de canalizare, elaborate de
Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitdti Publice,
denumitd in continuare A.N.R.S.C., si aprobate prin ordin *) al presedintelui acesteia.



In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de_activitate serviciul de
alimentare cu apd si de canalizare, regulamentul serviciului si_caietul de sarcini_se
elaboreazd_in_cadrul acestora, se avizeazd de autorititile deliberative ale unititilor
administrativ-teritoriale membre si se aprobi de adundrile generale.

- prevederile Statutului Asociatiei respectiv,
Art. 5 alin. (2) lit. ) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul statut asociafii
mandateazd Asociafia, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificdrile §i
completdrile ulterioare, sd exercite in numele §i pe seama lor urmdioarele drepturi §i
obligatii legate de Serviciu:
l) elaborarea §i aprobarea caietului de sarcini §i a regulamentului Serviciului, consolidat §i
armonizat pentru intreaga arie a Serviciului;
Art. 16 alin. (3) lit. ) Arributiile adundrii generale a Asociatiei cu privire la exercitarea
mandatului acordat de asociati, conform art. 5 alin. (2), sunt:
Jf) aprobarea caietului de sarcini §i a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat
pentru intreaga arie a Serviciului, elaborate §i prezentate de consiliul director conform art.
23 alin. (3) lit. b).
Art. 21 alin. (1) Hotdrdrile adundrii generale a Asociatiei luate in exercitarea atribufiilor
previzute la art. 16 alin. (2) lit. i)- j) si art. 16 alin. (3) lit. a), ¢), d) si f) nu pot fi votate de
reprezentantii asociatilor in adunarea generald a Asociafiei decdt in baza unui mandat
special, acordat expres, in prealabil, prin hotdrdre a autoritdtii deliberative a asociatului al
cdrui reprezentant este.

- prevederile Legii nr. 51/2006 — a serviciilor comunitare de utilititi publice,
respectiv,

Art. 8 alin. (3) lit. i) [n exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor
de utilitdti publice, autoritdtile deliberative ale administratiei publice locale asigurd cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor de utilitati publice i adoptd hotdrdri in legdturd cu:
i) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor
de furnizare/prestare a serviciilor §i a altor acte normative locale referitoare la serviciile de
utilititi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru i a contractelor-
cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementdri-cadru elaborate §i aprobate de
autoritdtile de reglementare competente.
Art. 10 alin. (5) Unitdtile administrativ-teritoriale pot mandata asociafiile de dezvoltare
intercomunitard avéand ca scop serviciile de utilitdfi publice, in conditiile stabilite prin actul
constitutiv §i statutul asociatiei, sd exercite, in numele §i pe seama lor, atributiile, drepturile
si obligatiile prevdizute la art. 8 alin. (3), art. 9 si art. 22 alin. (3) si (4), cu exceptia celor
previzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) si art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuiilor,
drepturilor §i obligatiilor previzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d 1), d 2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit.
2), art. 27, art. 29 alin. (2) si art. 30 alin. (5) este conditionatd de primirea in prealabil a unui
mandat special din partea autoritdtilor deliberative ale unitdtilor administrativ-teritoriale
membre ale asociatiei.
(5Y) In situatia in care autoritdtile deliberative ale unitdtilor administrativ-teritoriale nu se
pronuntd asupra hotdrdrilor privind acordarea mandatelor speciale previzute la alin. (3) in
termen de 30 de zile de la primirea solicitdrii, se prezumd cd unitdtile administrativteritoriale
au acceptat tacit delegarea atributiilor lor.



Mentiondm ci:

1. Documentele “Caiet de sarcini al serviciului de alimentare cu api si de canalizare
Strehaia, Comanda “ respectiv “Caiet de sarcini al serviciului de alimentare cu api si de
canalizare Jiana, Cioroboreni, Dinceu, Jiana Veche “ au fost elaborate in conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C.
nr.89/2007.

2. Prezentul caiet de sarcini (pentru fiecare UAT Strehaia respective Jiana) stabileste
conditiile de desfasurare a activititilor specifice serviciului de alimentare cu api si de
canalizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionirii
acestui serviciu in conditii de eficientd si siguranta, servicii prestate/furnizate de citre
operatorul regional Societatea Secom S.A.

3.Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia necesard desfasuririi activitatiilor
de captare, tratare si distributia apei (cod Caen 3600) si colectarea si tratarea apelor uzate (cod
CAEN 3700) si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

4, Caietul de sarcini se avizeazd de autorititile deliberative ale unititilor administrativ-
teritoriale membre si se aprobi de Adunarea Generala a Asociatiei pentru Managementul
Serviciilor de Api si de Canalizare Mehedinti.

Avand in vedere cele prezentate, va trimitem spre analizd solicitarea depusd de
Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinfi, in vederea
adoptirii unei hotirari pentru mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiufui
Drobeta Turnu Severin in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Managementul Serviciilor
de Apa si de Canalizare Mehedinti, pentru a vota aprobarea Caietelor de Sarcini aferente
serviciului de alimentare cu api si de canalizare ale unititilor administrativ teritoriale Strehaia
si Jiana.
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Director Executiv Adj., Sef Serv. M’Nnitorizare,
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REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al al municipiului Drobeta
Turnu Severin in Adunarea Generald a Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si
de Canalizare Mehedinti, pentru a vota aprobarea Caietelor de Sarcini aferente serviciilor de
alimentare cu apa si de canalizare ale unitatilor administrativ teritoriale Strehaia si Jiana

Prin adresa Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti
nr.133/22.02.2023 inregistratd la Primdria municipiului Drobeta Turnu Severin sub
nr.7305/23.02.2023, se solicitd mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului
Drobeta Turnu Severin si voteze aprobarea Caietelor de Sarcini aferente serviciilor de
alimentare cu api si de canalizare ale unitatilor administrativ teritoriale Strehaia i Jiana.

Avénd in vedere prevederile art. 10 alin 5! din cadrul Legii 51/2006— a serviciilor comunitare
de utilititi publice, coroborat cu adresele nr. 672/21.11.2022, 710/06.12.2022, emise de citre
Asociatie citre UAT Strehaia si UAT Jiana in scopul indeplinirii prevederilor legale stipulate
prin art. 8 alin.3 lit. i) si art.10 alin. 5 din Legea 51/2006-— a serviciilor comunitare de utilitagi
publice respectiv de avizare a Caietelor de Sarcini aferente serviciilor de alimentare cu apa si
de canalizare, se solicitd emiterea unei hotdriri de citre Consiliului Local, prin care si se
mandateze reprezentantul consiliului local al municipiului sd voteze in cadrul Adundrii
Generale a Asociatiei aprobarea acestora.

Temeiul legal al solicitérii se bazeazi pe:

- prevederile Legii nr. 241/2006 — a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
respectiv, Art.6
- prevederile Statutului Asociatiei respectiv,
Art. 5 alin. (2) lit. I)
Art. 16 alin. (3) lit. f)
Art. 21 alin. (1)
- prevederile Legii nr. 51/2006 — a serviciilor comunitare de utilitéti publice, respectiv,
Art. 8 alin. (3) lit. i)
Art. 10 alin. (5) si (5))



In urma analizei documentatiei depuse de citre Asociatia pentru Managementul
Serviciilor de Apd si de Canalizare Mehedinti, Serviciul monitorizare din cadrul Directiei
tehnice a propus aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare pentru UAT -urile Strehaia si Jiana, avind in vedere ci la elaborarea acestora s-
au luat in calcul prevederile Caietului de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui
AN.R.S.C. nr.89/2007.

Avand In vedere cele prezentate, supun spre analiza si aprobare solicitarea depusd de
Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti in vederea
adoptarii unei hotirari pentru mandatarea doamnei Teculescu Mianda Daniela, reprezentantul
Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin in Adunarea Generala a Asociatiei
pentru Managementul Serviciilor de Apé si de Canalizare Mehedinti, pentru a vota aprobarea
Caietelor de Sarcini aferente serviciului de alimentare cu apd si de canalizare ale unitétilor
administrativ teritoriale Strehaia si Jiana.

Viceprimar

Cristian MURA




ASOCIATIA PENTRU MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE APA SI DE CANALIZARE
MEHEDINTI
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Spre stiinta dnet. Teculescu Mianda Daniela reprezentantul/Consiliului Local al municipiului Drobeta
Turnu Severin in Adunarea Generald a Asociatiei ~ _~| |

Avand in vedere prevederile art. 10 alin 5! din cadrul Legii 51/2006— a serviciilor comunitare de
utilitati publice, coroborat cu adresele nr, 672/21.11.2022, 710/06.12.2022, emise de catre Asociatie
catre UAT Strehaia si UAT Jiana in sckopul indeplinirii prevederilor legale stipulate prin art. 8 alin.3 lit.
i) si art.10 alin. 5 din Legea 51/2006— a serviciilor comunitare de utilitai publice respectiv de avizare a
Caietelor de Sarcini aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, v3 rugdm sa emiteti O
hotirire a Consiliului Local, prin care sd mandatati reprezentantul dumneavoastra sa voteze in cadrul
Adunirii Generale a Asociatiei aprobarea acestora.

Temeiul legal al solicitarii se bazeaza pe:

- prevederile Legii nr. 141/2006 — a serviciului de alimentare cu apé si de canalizare respectiv,
Art. 6 Desfasurarea activitdfilor specifice serviciului de alimentare cu apdi si de canalizare, indiferent
de forma de gestiune aleasd, se realizeazd pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de
sarcini, elaborate si aprobate de autoritdfile administratiei publice locale sau, dupd caz, de asociafiile
de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apd i de canalizare, in
conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare
cu apd si de canalizare, elaborate de Autoritatea Nagionald de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitdti Publice, denumitd in continuare ANRS.C., si aprobate prin ordin *) al
presedintelui acesteia. In_cazul_asociafiilor de dezvoltare intercomunitard cu_obiect de activitate
sepviciul de alimentare cu apd si de canalizare. regulamentul serviciului_si_caietul de sarcini_se
MMWWMM
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teritoriale membre §i se aprobd de adundrile generale.

- prevederile Statutului Asociatiei respectiv,
Art. 5 alin. (2) lit. 1) Pentru realizarea obiectivelor Asociafiei, prin prezentul statut asociafii
mandateazd Asociatia, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completdrile
ulterioare, sd exercite in numele §i pe seama lor urmdtoarele drepturi si obligatii legate de Serviciu:

1) elaborarea si aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat
pentru intreaga arie a Serviciului;

Art. 16 alin. (3) lit. f) Atributiile adundrii generale a Asociafiei cu privire la exercitarea mandatului
acordat de asociati, conform art. 3 alin. (2), sunt:

f) aprobarea caietului de sarcini §i a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentri
intreaga arie a Serviciului, elaborate si prezentate de consiliul director conform art. 23 alin. (3) lit. b).
Art. 21 alin. (1) Hotardrile adundrii generale a Asociatiei Juate in exercitarea atributiilor prevdzute la

art. 16 alin. (2) lit. i)-j) si art. 1 6 alin. (3) lit. a), c), d) si ) nu pot fi votate de reprezentanfii asociatilor



in adunarea generald a Asociatiei decdl in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin
hotdrdre a autoritdii deliberative a asociatului al cdrui reprezentant este.

- prevederile Legii nr. 51/2006 — 2 serviciilor comunitare de utilitati publice, respectiv,
Art. 8 alin. (3) lit. i) In exercitarea competengelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de
utilitafi publice, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigurd cadrul necesar penir
furnizarea serviciilor de utilitdifi publice §i adoptd hotdrdri in legaturd cu:
i) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitafi
publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor-cadru de
furnizare/prestare ori a altor reglemenidri-cadru elaborate i aprobate de autoritdile de reglementare
competente.
Art. 10 alin. (5) Unitdtile administrativ-teritoriale pot mandata asociatiile  de dezvoltare
intercomunitard avdnd ca scop serviciile de utilitati publice, in conditiile stabilite prin actul constitutiv
si statutul asociatiei, sa exercite, in numele si pe seama lor, atributiile, drepturile §i obligatiile
prevazute la art. 8 alin. (3), art. 9 si art. 22 alin. (3) si (4), cu exceptia celor prevdzute la art. 8 alin. (3)
lit, b)-d), -h) si art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atributiilor, drepturilor i obligatiilor prevdzute la
art 8 alin. (3) lit. ), d1),d2),i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) si art. 30 alin. (3)
este conditionatd de primirea in prealabil a unui mandat special din partea autoritdtilor deliberative
ale unitdtilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei.
(8" In situatia in care autorititile deliberative ale unitdfilor administrativ-teritoriale nu se pronunfd
asupra hotdrdrilor privind acordarea mandatelor speciale previzute la alin. (5) in termen de 30 de zile
de la primirea solicitdrii, se prezumd cd unitdfile administrativteritoriale au acceptat tacit delegarea
atributiilor lor.
Anexat vi transmitem urmatoarele documente suport:

- adresa nr. 672/21.11.2022 emisa de Asociatie catre primaria orasului Strehaia;

- adresa nr. 710/06.12.2022 emisa de Asociatie catre primaria comunei Jiana,

- Caietele de Sarcini aferente unitatilor administrativ teritoriale Strehaia si Jiana (fara tabele si anexe);
_ Model orientativ de Hotarare de Consiliu Local;

Mentionam faptul ca, datoritd volumului mare de informatii (atit ca text ct §i ca parte desenatd),
tabelele si anexele Caietelor de Sarcini aferente unittilor administrativ teritoriale Strehaia si Jiana,
intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului 89/2007 emis de Autoritatea Nationald de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodirie Comunald, pot fi consultate la sediul Asociatiel.

Vi multumim pentru sprijin §i colaborare.
Cu stima,

Director Executiv, Avizat cqrppar‘ti_f_ﬁ_éﬁt-’ﬁ/lridic,
Ing. longtg Liviu Gratian Cons. Jur. Sutel Cristian
il s
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ROMANIA

CONSILIUL LOCAL ...
JUDETUL MEHEDINTI
HOTARAREA Nr.
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Localal .................. in Adunarea

Generali a Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti, pentru a
vota aprobarea Caietelor de Sarcini aferente serviciilor de alimentare cu api $i de canalizare ale
unitatilor administrativ teritoriale Strehaia si Jiana

Consiliul Localal ............ e , judetul Mehedinti;

- Avand in vedere adresa Asociatiei pentru Managementul Serviciilor ‘de Apd si de Canalizare
Mehedinti nr ....... prin care solicitd mandatarea reprezentantului Consiliului Local al
in Adunarea Generald a Asociatiei;

- Prevederile Statutului Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare
Mehedinti, art. 5 alin. 2 lit. 1), art. 16 alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1),

- Prevederile Legii nr. 51/2006 — a serviciilor comunitare de utilitdti publice, art. 8 alin. 3 lit. 1)
coroborat cu art. 10 alin (5) si art.10 alin (5Y);

- Prevederile Legii nr. 241/2006 — a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 6;

- Ordinul 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini — cadru al serviciului de alimentare cu  apd
si de canalizare;

in temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. (d), art. 139 alin. 1 si art 196 alin. 1 lit. (a) din Codul

Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57 din 3 julie 2019:

HOTARASTE
Art. 1 Se imputerniceste dl/dna ..................... , reprezentant al Consiliului Local............... in
Adunarea Generalid a Asociatiei pentru Managementul - Serviciilor de Apd si de Canalizare
Mehedinti, si voteze in favoarea aprobarii urmétoarelor Caiete de Sarcini:
_Caietul de Sarcini aferent serviciului de alimentare cu apa si canalizare pentru localitatile
Strehaia si Comanda din cadrul UAT Strehaia;
-Caietul de Sarcini aferent serviciului de alimentare cu apa si canalizare pentru localitaile
Jiana, Jiana Mare, Cioroboreni, Danceu, Jiana Veche din cadrul UAT Jiana,

Art. 2 Prezenta hotirire se comunici Institutiei Prefectului — Judetul Mehedinti, primarului
......... §i Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apd si de Canalizare Mehedinti.

Adoptata astizi,................on
in sedinta Consiliului Local ....................

Presedinte de sedinta, Contrasemneazd
Secretar,



I g e e e e
MEHEDINT!
Str. Traian nr. 89 camera 3, Drobeta Turnu Severin
Tel./ Fax.: +40 372521129
E-mail: adi.mehedinti@gmail.com

Nr.é‘zZ din 9:’?! WAL/

.........................

CATRE: Primiria oragului Strehaia

Domnului Primar

Spre stiinta dlui. Buricea Mircea vasile, reprezentantul Consiliului Local al orasului
Strehaia in Adunarea Generali a Asociatiel

Avéand in vedere prevederile Statutului Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa s
de Canalizare Mehedinti, art. 5 alin. (2), lit. 1), v& furnizam atasat Caietul de Sarcini aferent serviciulul
de alimentare cu apé si de canalizare pentru localitatile Strehaia si Comanda din cadrul UAT Strehaia, in
vederea avizarii prin Hotarérea Consiliului Local Strehaia. Aceasta avizare se solicit in conformitate cu
prevederile art. 6 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu api si de canalizare. Ulterior
avizarii dumneavoastrd se va proceda la aprobarea acestuia in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei.
Caietul de Sarcini a fost intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 89/2007 emis de
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunald.

La baza solicitarii stau prevederile legale mentionate anterior precum si masura 6.4 din cadrul
.Notei de Control” AN.R.S.C., incheiatd la data de 28.09.2022 cu Asociafia pentru Managementul
Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti, ,, Asociafia penir Managementzél Serviciilor de Apd side
Canalizare Mehedinti va elabora si va supune aprobdrii caietele de sarcini ale serviciului de alimentare
cu apd §i de canalizare pentru cele 7 localitati, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini-
cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRS.C. nr. 89/2007. Caietele de sarcini aprobate vor fi
incluse in anexele la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de
Canalizare’.

Totodats vi inaintam si modelul orientativ de hotarare a consiliului local, cu rugimintea ca in
urma adoptdrii acesteia sd 0 transmiteti citre Asociatie pe adresa de e-mail: adi.mehedinti@gmail.com

Pentru mai multe informatii suplimentare si clarificari, va rugam sa-1 contactati pe domnul ing.
Epuran Sorin la tel.: 0751 025 735. - '

V3 multumim pentru sprijin si colaborare.

Cu deosebita stima,

Director Executiv, intocmit, .,;.// :
Ec. Cojocaru Nicu Alexandru Cons~Jur,Atioi Cristian
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ASOCIATIA PENTRU MANAGEMENTUL SERVICHLOR DE APA SI DE CANALIZARE
MEHEDINTI ;
Str. Traian nr. 89 camera 3, Drobeta Turnu Severin
Tel./ Fax.: +40 372 521129
E-mail: adi.mehedinti@gmail.com

N GnCE 112042

CATRE: Primiria comunei Jiana

Domnului Primar
Spre stiinta dlui Roates Jenica, reprezentantul ‘Consiliului Local al comunei Jiana in
Adunarea Generala a Asociatiei

Axindin vedere prevederile Statutului Asociatiel pentru Managementul Serviciilor de Apa side
Canalizare Mehedinti, art. 5 alin. (2), lit. 1), v@ furnizim atasat Caietul de Sarcini aferent serviciului de
alimentare cu api §i de canalizare pentru _localité'gile Jiana, Jiana Mare, Cioroboreni, Danceu si Jiana

A

Veche din cadrul UAT Jiana, in vederea avizarii prin Hotddrea Consiliului Local Jiana. Aceasta avizare
se solicitd in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 241/2006 2 serviciului de alimentare cu
api si de canalizare. Ulterior avizani dumneavoastrd se va proceda la aprobarea acestuia n cadrul
Adunirii Generale a Asociatiel. Caietul de Sarcini a fost Intocmit in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 89/2007 emis de Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Serviciile Publice de
) Gospodirie Comunald.
La baza solicitérii stau prevederile legale mentionate anterior precum si misura 6.4 din cadrul
&' _Note1 de Control!’ ANRS.C, tncheiatd la data de 78.09.2022 cu Asociatia pentru Managementul
i Serviciilor de Apa side Canalizare Mehedinti, ,Asociafia pentr Managementul Serviciilor de Apd si de
i Canalizare Mehedinti va elabora §i va supune aprobarii caietele de sarcini ale serviciului de alimeniare
cu apd §i de canalizare peniri cele 7 localitdti, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini-
cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui AN.RS.C. nr. 89/2007. Caietele de sarcini aprobate vor fi
incluse in anexele la Contractul de Delegare a Gestiunii Sepviciilor Publice de Alimentare cu Apd si de
N Canalizare "
Totodatd vi inaintam si modeiul orientativ de hotidre a consiliului local, cu rugdmintea cain
urma adoptirii acesteia sa 0 fransmiteti citre Asociatie pe adresa de e-mail: adi. mehedinti@gmail.com
Pentru mai multe informatii suplimentare $i clanificri, v rugim sa-1 contactati pe domnul ing.
Epuran Sorin la tel.: 0751 025 735.

Vi multumim pentru sprijin §i colaborare.

Cu deosebitd stima,
Director Executiv, fntocmit, .
) T
Ing. IQneK’{iviu Gratian Congfr_; 6i Cristian
) a
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CAIET DE SARCINI

al serviciului de alimentare cu api si de canalizare Strehaia, Comanda

CAP. 1

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitétilor specifice serviciului de
alimentare cu api si de canalizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii
acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie de referinta in vederea
stabilirii condigiilor specifice de desfigurare a serviciului public de alimentare cu apd si de canalizare,
indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia necesad desfasurdrii activitdfiilor de
captare, tratare si distributia apei (cod Caen 3600) si colectarea si tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700)
si constituie ansamiblul cerintelor tehnice de bazi.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare
la nivelul calitativ, tehnic i de performant3, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a
calitatii, terminologie, conditiile pentru certificarea conformitdfii cu standarde relevante sau altele
asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se referd, de asemenea, la modul de executare a activitéfilor, la verificarea,
inspectia si conditiile de receptie a lucrérilor, precum si la alte conditii ce derivd din actele normative gi
reglementirile in vigoare, in legatura cu desfisurarea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare.

(3) Caietul de sarcini precizeazi reglementdrile obligatorii referitoare la protecfia muncii, la

prevenirea §i stingerea incendiilor si la protecfia mediului, care trebuie respectate pe parcursul



furizarii/prestarii serviciului/aciivitédtit de captare, tratare g1 distributia apeiside tratarea apelor uzate si
care sunt in vigoare.

ART. 5

Serviciul public de alimentare cu api si de canalizare trebuie si asigure furnizarea/prestarea
serviciului in regim de continuitate, asigurind Q = 18.81 Vs, Q = 1625 m® /zi, Q= 593125 m’® /an si
presiunea de serviciu minima 10 m CA pentru tofi utilizatorii din aria de prestare aferentd sistemului
Strehaia; Q = 2,02 I/s, Q = 174.7 m® /zi, Q= 63770 m’ /an si presiunea de serviciu minima 10 m CA pentru
toti utilizatorii din aria de prestare aferentd sistemulu Comande.

ART. 6

Operatorul se angajeazd sd contracteze si si men{ind urmitoarele tipuri de asigurari:

a) asigurare impotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice
sau daune aduse sistemului public de alimentare cu ap2 §i de canalizare; "

b) asigurare de rispundere civili (inclusiv obligatiile generale fatd de terti in caz de deces, vitimiri
corporale sau pierdert on daune ale proprietétii):

c) asigurdiri peniru .acoperirea obligatiilor cétre angajati st pentru accidente personale, conform
prevederilor legale:

ART. 7

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al

serviciului public de alimentare cu api §i de canalizare.

CAP. 11

Cerinte organizatorice minimale

ART. 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare va asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protecfia
muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmérirea comportérii in timp a construciilor, prevenirea
si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea §i reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie de

complexitatea instalatiei si de specificul locului de munca,



¢) respectarea indicatorilor de performanti si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii
sau prin hotirdrea de dare in administrare a serviciului §i precizafi in regulamentul serviciului de
alimentare cu apé si de canalizare;

d) furnizarea autorititii administratiei publice locale, respectiv AN.R.S.C., a informatiilor solicitate
si accesul la documentatiile pe baza cirora presteazi serviciul de alimentare cu apd si de canalizare, in
conditiile legii;

e) producerea, transportul, inmagazinarea si distlibuﬁa apei potabile, réspectiv preluarea, epurarea i
evacuarea apelor uzate;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu api, respectiv a sistemelor de canalizare in conditii de
sigurantd si eficienti tehnico-economic3, cu respectarea tehnologiilor i a instructiunilor tehnice de
exploatare;

g) instituirea, supravegherea si intretinerea, cofespunzﬁtor dispozitiilor legale, a zonelor de protectie
sanitard, a constructiilor si instalatiilor specific sistemelor de alimentare cu apd potabild, de canalizare si
de epurare a apelor uzate;

h) monitorizarea strictd a calité{ii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare
cu apd, in concordantd cu normele igierﬂco-sa.nitaxe in vi goare;

i)captarea apei brute, respectiv | desc‘é'rcarea apelor uzate origenesti 1in receptorii

naturali,numai cu respectarea conditiilor impuse ~ prin  acordurile, avizele §i autorizatiile de
mediu si de gospodrire a apelor;

j) intretinerea si mentinerea in stare permanentd de functionare a sistemelor de alimentare cu apé si
de canalizare; ‘

k) contorizarea cantititilor de apd captate, inmagazinate, transportate, distribuite si, respectiv,
facturate; ‘

1) cresterea eficientei si a randaménﬁﬂui sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea
pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime,
combustibili si energie electrici g1 prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

m) limitarea cantitdtilor de apa potabilz't;‘c:listr_ibuita prin refelele publice, utilizatd in procesele
industriale i diminuarea consumuﬁlor specifice prin recircularea, refolosirea §i reutilizarea acesteia in
cadrul statiilor de tratare si epurare;

n) respectarea angajamentelor-luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare

cu apd si de canalizare;



o) fumizarea/prestarea serviciului de aliﬁlentafé cu apa si de canalizare la toti utilizatorii din raza de
operare pentru care are hotdrére de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performan’;é' dé" manégeﬁ{ént, care sa conducd la reducerea costurilor de
operare;

p) elaborarea planurilor anuale de intrefinere, revizii, reparaii capitale si modemizéri, executate cu
forte proprii §i cu terti;

q) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativd a
acestora; ’

1) evidenta orelor de functionare a utilajelor;

s) tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, avéand contabilitate separatd
pentru fiecare tip de serviciu si/sau localitate de operare in parte;

u) personalul necesar pentru prestarea activititilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau
prin hotararea de dare in administrare §i condi;iile de externalizare a activitdfii, dacé este cazul;

v) conducerea operativd prin disp_ecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de
interventie;

w)o dotare proprie cu instalatii §i echipamente specifice necesare pentru prestarea activitifilor
asumate prin contractul de delegare a gestiurﬁi sau prin hotérarea de dare in administrare;

x) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administrafiei publice locale.

ART.9

Obligatiile si raspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de
serviciu.

ART. 10

In caietele de sarcini se vor preciza conditiile de realizare a investitiilor, precum si a altor cheltuieli
pe care le va face operatorul, specificAindu-se modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relatiilor

contractuale dintre autoritatea publica locala si operator.

CAP. Il

Serviciul de alimentare cu apa

ART. 11

Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apd sunt in

conformitate cu ATR-urile aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare.



ART. 12

Prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, proiect “ Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020”, contract de
finantare semnat in august 2021 se vor realiza investitii in infrastructura de apa, ce vor constain :

Localitatea Strehaia

e Reabilitare prin inlocuire electropompa aferenta putului forat existent F4 cu caracteristicile Q =
521/s,H=95,0mCA, P=85 kW,

e Reabilitare conducta de aductiune de la foraj existent F4 catre gospodaria de apa Strehaia — PEID,
PE100, PN 16, De 90 mm cu o lungime L =702 m;

e Reabilitare/optimizare functionare statie de tratare existenta Strehaia in vederea tratarii amoniului,

e Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte;

e Upgrade dispecerat local SCADA in dispecerat zonal SCADA

Localitatea Comanda
¢ Statie noua de tratare in cadrul gospodariei de apa existente Q = 2,71 /s — 1 bucati;
e Integrarea in sistemul SCADA existent a noului obiect.

SECTIUNEA 1

Captarea apei brute

ART. 13

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de captare a apei,

A,

in arta administrativ —
teritoriald Strehaia, localitatile Strehaia si Comanda.

ART.14

Sursele de api folosite pentru alimentarea cu apd se situeazd in subteran: puturi forate, in numar
de 4, cu urmatoarele coordonate stereo F1: x=355059, y=348515; F2: x=355164, y=348483; F3:
x=355215, y=348372; F4: x=355013, y=348113 pentru sistemul Strehaia. Pentru sistemul Comanda
alimentarea cu apa se situeaza in subteran, puturi forate in numar de 2 cu urmatoarele coordinate stereo
F1: x=351705, y=354669; F2: x=351516, y=354421. Toate forajele prezentate anterior au o functionare
permanenta 365 zile/an si 24 ore/zi.

ART. 15

Situatia surselor de apa de suprafaid este cea prezentatd in Anexanr.1

ART. 16

Planul de situatie cu amplasarea tuturor puturilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a

zonelor de protectie sanitara, a lucrarilor hidrotehnice aferente §i a constructiilor anexe, limitele terenulut,



natura juridicd a acestuia, cdile de comunicatie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate in Anexa
nr.2
ART. 17

Instalatiile electrice aferente captérii apei presupun alimentarea sistemelor de pompe tip Lowara Z631-11-
L6C pentru forajele F1, F2, F3 din sistemul Strehaia cu caracteristicile Q=30 m>/h si P=14,1kw. Forajul
F4 este echipat cu o pompa submersibila tip WILO cu Q=22 m*/h. In cazul sistemului Comanda fiecare
foraj este echipat cu cite o pompa submersibila cu Q=8 m’h si P=22kw. Instalatii electrice-bloc
alimentare, echipare aferente forajelor F1, F2, F3 se regasesc in Anexa 3. Pentru asigurarea iluminatului
céilor de circulatie si in zona puturilor forate se utilizeaza corpuri de iluminat echipate cu LED, montate
aparent pe clddin sau pe stélpi din teava, special destinati acestui scop. Stélpii metalici au o indltime utili (
peste cota terenului amenajat) de 6 m §i sunt echipati cu cutie de derivatie pentru cabluri. Instalatia de
prize este realizata pentru racordarea diverselor utilitifi cu prize 1P+N+PE, 16 A, 230 Vc.a: prize 1P+N
de 16 A, 2 V c.a 1n cabinele puturilor.

ART. 18

In vederea determindrii costurilor de exploatare §i a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor
trece i dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, dupi caz:

a) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt reprezentate de
forajele de captare a apei brute cu caracteristicile prevazute in Anexal, care sunt dotate cu pompe
submersibile cu specificatiile din Anexa 4, automatizarea se realizeaza in legatura cu instalatia de tratare
precum si cu indicatoarele de nivel aferente rezervoarelor de 750 m’. In sistemul SCADA, utilizatorul
poate vizualiza: starea pompelor-oprit/pornit, regim manual/automat, valori instantanee ale nivelului,
valori instantanee ale presiunilor, valori instantanee ale debitelor, valori ale parametrilor despre energie,
PLC intrari digitale, comanda si control Anexa 5.

b) lista aparatelor de mésura pentru determinarea cantitifii de apa captatd este reprezentata de un
apometru tip APLISENS, seria 09204195-BVM/01.03.2021 pentru forajul F1 Strehaia; un apometru tip
OPTIFLUX, seria A 150144491 pentru forajul F2 Strehaia; un apometru tip OPTIFLUX seria A15014775
pentru forajul F3 Strehaia; un apometru mechanic tip WPH-N Zenner seria 050003015 pentru F2
Comanda si un apometru mechanic tip WPH-N Zenner seria 050003025 pentru F2 Comanda
Determinarea calitatii apei se realizeaza in laboratorul Secom S.A.

¢) Operatorul se va conforma prevederilor mentionate in Autorizatia de Gospodarire a Apelor

precum si in Autorizatia de Mediu.



d) Casi elemente de dezvoltare pentru captarea apei in cadrul UAT Strehaia, localitatea Strehaia
pentru proiectul ““ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti,
in perioada 2014-2020” din Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 este prevazuta
reabilitarea prin inlocuire a electropompei aferenta forajului F4 si integrarea acesteia in SCADA

ART. 19

Prestarea activititii de captare a apei se va executa astfel incét sa se realizeze:

a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalafiilor;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

c) controlul calititii apei;

d) intrefinerea instalatiilor din statia de captare;

e) intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatiei tehnice nécesare realizarii unet
exploatiri economice §i in conditii de siguranta,

f) respectarea instructiunilor fumizorlor de echipamente;

g) respectarea instructiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat In conditiile legii;

i) gradul de utilizare a capacititii totale a statiei de captare a apei la
nivelul necesar pentru asigurarea continuitétii i calitafii apei potabile furnizate;

i) desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economicd avand ca obiectiv reducerea
costurilor;

k) mentinerea capacititilor de productie si exploatarea eficienta prin urménrea sistematica a
comportdrii echipamentelor si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale,
realizarea operativi i cu costuri minime a reviziilor si reparagiilor curente;

1) reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatare, incadrarii in
normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii calittii apei brute si potabile;

m) executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizifiile publice a lucririlor de
reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii si echipamente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

0) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat i in numér suficient
pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de

specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activititii, dacd este cazul.



SECTIUNEA a2-a

Tratarea apei brute

ART. 20

Operatorul are permisiunga de a desfagura activitatea de tratare a apei, In aria admunistrativ —
teritorial Strehaia, localitatile Strehaia si Comanda.

ART. 21

Statiile de tratare a apei brute sunt amplasate in fiecare localitate din cadrul celor 2 sisteme de
alimentare cu apa: Strehaia s1 Comanda.

ART, 22

Planul de situatie cu amplasarea zonelor de protectie sanitaré, a lucrérilor hidrotehnice aferente si a
constructiilor anexe, limitele terenului, natura juridici a acestuia, ciile de comunicatie, sursele de poluare
din zona etc. sunt prezentate in Anexa 6

ART. 23

Instalatiile electrice aferente statiei de tratare a apei cu schemele monofilare: brangamente, instalatii
electrice de iluminat si de fort3, instalatii de legare la pimant, sunt prezentate in anexa nr.7.

ART. 24

Componenta obiectelor statiei de tratare este prezentatd in anexanr.8

ART. 25

In vederea determinirii costurilor de exploatare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor
trece si dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, dupé caz:

a) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in anexa
nr. 9;
b) lista aparatelor de misura pentru determinarea cantitifii de apa captati este reprezentata de de un
apometru tip APLISENS, seria 09204195-BVM/01.03.2021 pentru forajul F1 Strehaia; un apometru tip
OPTIFLUX, seria A 150144491 pentru forajul F2 Strehaia; un apometru tip OPTIFLUX seria A15014775
pentru forajul F3 Strehaia; un apometru mechanic tip WPH-N Zenner seria 050003015 pentru F2
Comanda si un apometru mechanic tip WPH-N Zenner seria 050003025 pentru F2 Comanda. Calitatea
apei se monitorizeaz in laboratorul de apa potabila al Secom S.A;

c) schema statiei de tratare a apei, cu pozitionarea utilajelor si pozitia armaturilor in schema

normal3 de functionare, conform anexei nr.10;



d) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 —
Legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii
319/2006; HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele
minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utiliza—xrea‘ de catre lucratoni a echipamentelor individuale
de protective la locul de niunca; HG 1.146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca;
HG 1242/2011 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006
privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG
1136/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor
minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva. riscurilor
legate de prezenta agentilor chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca Reglementari obligatorii cu privire
la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea 307/2006 — Legea privind apdrarea impotriva incendiilor;
Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor; Legea 481/2004
privind protectia civili; OUG 21/2004 — privind Sistemul National de Management al Situatiilor de
Urgentd; Ordin 3/2011 —pentru aprobarea normelor metodologice de avizare §i autorizare privind
securitatea la incendii si protectia civili. Reglementari cu privire la receptia constructiilor: HG273/1994
privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor; Hotérarea nr. 940/2006 pentru
modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 273/1994; Hotédrarea nr. 1303/2007 pentru completarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalafii aferente acestora, aprobat prin Hotérarea
Guvernului nr. 273/1994; Hotérérea nr. 444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.
273/1994; Hotirarea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotdrarii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrariler de constructii §i instalatii aferente acestora;

€) Elementele de dezvoltare pentm tratarea apei in cadrul proiectului “ Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020" din Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 sunt.

Sistemul Strehaia |

e Reabilitare/optimizare functionare statie de tratare existenta Strehaia in vederea tratarii

amoniului si integrarea noilor obiecte in SCADA



Sistemul Comanda

¢ Statie noua de tratare in cadrul gospodanel de apa existente Q = 2,71 I/s — 1 bucati si integrarea
noilor obiecte in SCADA,
ART. 26
Prestarea activitatii de tratare & apei se va executa &stfel incét sa se realizeze:

a)verificarea gi supravegherea continua a functionarii instglatiilor;

b)adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului,

c)controlul calit#tii apei;

d)intretinerea instalatiilor din statia de tratare;

e)intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatiei tehnice necesare realiziri unei
exploatéri economice §i in condifii de siguranti;

f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

g)respectarea instructiuniler/procedurilor inteme;

h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

i) gradul de utilizare a capacitiifii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru
asigurarea continuitétii si calitéti: apei potabile furnizate;

j) desfasurarea activittilor pe baza principiilor de eficienta economicd avand ca obiectiv reducerea
costurilor;

K)mentinerea capacitdtilor de productie si exploatarea eficienta prin urmdrirea sistematica a
comportirii echipamentelor gi a constructiilor, intrefinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativi si cu costuri minime a reviziilor gi reparaiilor curente;

1) reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatare, incadririi in
normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii calitatii apei brute si potabile

m) executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice a lucririlor de
reparatii/revizii/extinderi/modificéri la instalatii §1 echipamente;

n)indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

o)asigurarea, pe toati durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numér suficient
pentru indeplinirea activititilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a

personalului de specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activitaii, dacd este cazul.



SECTIUNEA a 3-a
Transportul apei potabile si/sau industriale

ART. 27
Operatorul are permisiunea de a desfagura activitatea de transport a apei potabile si/sau industriale, in
aria administrativ —teritoriala Strehaia, localitatile Strehaia si Comanda.

ART. 28

Planul de situatie cu amplasarea aductiunii, zonele de protectie sanitara, lucrarile hidrotehnice aferente
si constructiile anexe, limitele terenului, natura juridici a acestuia, céile de comunicafie, sursele de poluare
din zona etc. sunt prezentate in anexanr.11

ART. 29

Caracteristicile aductiunii sunt prezentate in angxa nr.12

ART. 30
fn vederea determin #rii costurilor de exploatare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor
trece i dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, dupd caz:

a) Calitatea apei se monitorizeazd in laboratorul de apd potabild al Secom S. A ;

b) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 —
Legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii
319/2006; HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la
locul de munca, HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca; HG 1242/2011
pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006 privind protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG 1136/2006 privind
stabilirea cerintelor minime dg securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri
generate de cimpurl electfomagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca Reglementari obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea
incendiilor: Legea 307/2006 — Legea privind apérarea impotriva incendiilor, Ordinul 163/2007 pentru

aprobarea Normelor generale de ape'iiare impotriva jhcendjilok; Legea 481/2004 privind protectia civila,
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OUG 21/2004 - privind Sistemul National de I‘:'Ianagement al Situatiilor de Urgenti; Ordin 3/2011 —pentru
aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendii §i protectia civild.
Reglementari cu privire la receptia constructillor: HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor; Hotdrdrea nr. 940/2006 pentru modificarea §i completarea Regulamentului de
receptie a lucririlor de constructii §i instalatii aferente acesStora, aprobat prin Hotirarea Guvernului nr.
273/1994; Hotararea nr. 1303/2007 pentru” completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 273/1994; Hotarérea nr.
444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de recepfie a lucrirnlor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernulwi nr. 273/1994; Hotdrérea nr. 343/2017 pentru
modificarea Hotirarii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de
constructii §i instalafii aferente acestora;

) Elementele de dezvoltare pentru transportul apei in cadrul proiectului “ Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzaia din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020” din Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 pentru localitatea Strehaia sunt reprezentate de : Reabilitare
conducta de aductiune de la foraj existent F4 catre gospodaria de apa Strehaia — PEID, PE100, PN 16, De 90

mm cu o lungime L =702 m

ART. 31
Prestarea activitatii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel incat sa se realizeze:
a)verificarea gi supravegherea continua a functiondrii instalatiilor;
b)corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;
c)controlul calitétii apei;
d)intrefinerea conductelor de transport;
e) intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatiei tehnice necesare realiziri unei exploatdri
economice i in condifii de siguranta;
f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;
g)respectarea instructiunilor/procedurilor intetne;
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii; -
i) desfisurarea activititilor pe baza principiilor de eficienta economicid avand ca obiectiv reducerea

costurilor;
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j) mentinerea capacititilor de productie si exploatarea eficienta prin urmérirea sistematica a comportérii
echipamentelor si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea
operativd §i cu costuri minime a reviziilor si reparatiilor curente;

k) reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatare, incadrarii in normele
nationale privind emisiile poluante si asigurérii calitafii apei brute §i potabile;

1) executarea numai in confomﬁtate cu legislafia privind achizitile publice a lucrarilor de
reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii $i echipamente;

m) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;
n)asigurarea, pe toati durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numér suficient pentru
indeplinirea activitafilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de

specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activitétii, daci este cazul.

13



SECTIUNEA a 4-a

Inmagazinarea apei

ART. 32

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de inmagazinare a apei, in aria administrativ —
teritoriald Strehaia, localitatile Strehaia si Comanda.

ART. 33

Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt  amplasate in fiecare
dintre cele 2 localitati si au urmatoarele caracteristici:

Strehaia 2 rezervoare supraterane metalice cu o capacitate de 750m’ fiecare

Comanda un rezervor metallic cu un volum de 150 m®

ART. 34
Planul de situafie cu amplasarea tututor rezervoarelor de inmagazinare zonelor de protecfie

sanitard, a lucrdrilor hidrotehnice aferente si a constructiilor.anexe, limitele terenului, natura juridica a
acestuia, cile de comunicatie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate in anexanr. 13

ART. 35

Instalatiile electrice aferente statiei de inmagazinare a apei cu schemele monofilare: bransamente,
instala {ii electrice de iluminat si de forta, instalatti de legare la pamant, instalafii de automatizari, masura si
control, sunt prezentate in anexa nr.14.

ART. 36

Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei sunt prezentate in anexa nr. 15

ART. 37

In vederea determinirii costurilor de exploatare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor
trece si dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, dupd caz:

a) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in anexa
nr.14;

b)calitatea apei inmagazinate se determina prin analiza in laboratorul Secom.

c)schema statiei de inmagazinare a apei, cu pozitionarea rezervoarelor §i pozifia armaturilor in

schema normali de functionare, conform anexei nr. 16; -
d)indicatorii tehnico-economici ai investitiei, aprobati si realizai, sunt reprezentati de: rezervoarele

de apa cu volumul de 750m’ (fiecare) si instalatii hidraulice si electrice aferente celor doua rezervoare;
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e) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 —Legea
privind securitatea si sanatatea in munca;, HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006;
HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul
de munca; HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca; HG 1242/2011 pentru
modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006 privind protectia
Tucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG 1136/2006 privind
stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri
generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de. prezenta agentilor
chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori 5. echipamentelor de muncaReglementari obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea
incendiilor: Legea 307/2006 — Legea privind apdrarea impotriva incendiilor, Ordinul 163/2007 pentru
aprobarea Normelor generale de apirare impotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protectia civila;
OUG 21/2004 — privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgents; Ordin 3/2011 —pentru
aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendii si protectia civila
.Reglementari cu privire la receptia constructiilor: HG273/1994 privind aprobarea egulamentului privind
recepiia constructiilor; Hotirdrea nr. 940/2006 pentru modificarea §i completarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotérrea Guvernului nr.
273/1994; Hotarirea nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii i instalafii aferente acestora, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr. 273/1994; Hot#rarea nr.
444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii §i
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotérdrez Gavemului nr. 273/1994; Hotararea nr. 343/2017 pentru
modificarea Hotarari: Guvemului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

f) Prin  Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, proiect “ Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020”, contract de
finantare semnat in august 2021 nu se vor realiza investitii in infrastructura de apa, respectiv asupra
sistemelor de inmagazinare a apei potabile.

ART. 38

Prestarea activititii de inmagazinare a apei se va executa astfel incét sa se realizeze:
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a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;
b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare Ia cerintele utilizatorului;
c) controlul calitétii apei;
d)  intretinerea instalatiilor;
e) intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatiei tehnice necesare realiziri unei
exploatdri economice si in conditii de siguranta;
) respectarea instructiunilor fumizon'hér de echipamente;
g)  respectarea instructiunilor/procedutilor inteme;
h)  respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;
i)  asigurarea rezervel intangibile pentru stins incendiile;
j)  desfisurarea activititilor pe baza principiilor de eficientd economicd avadnd ca obiectiv
reducerea costurilor;
k)  mentinerea capacitijilor de productie si exploatarea eficientd prin urmérirea sistematicd a
comportirii echipamentelor gi a constructiilor, intrefinerea acestora, planificarea reparafiilor capitale,
realizarea operativi §i cu costuri minime a reviziilor gi reparatiilor curente;,
1) reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientel in
exploatare,incadririi in normele nationale privind emisiile poluante si a asigurdrii calitafii apei brute
si potabile;
m) executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice a lucrarilor de
reparatii/revizii/extinderi/modificri la instalatii si echipamente;
n)indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;,
o) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numér suficient
pentru indeplinirea activititilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei, inclusiv a

personalului de specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activitifii, daca este cazul.
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SECTIUNEA a 5-a
Distributia apei potabile $i/sau industriale

ART. 39

Operatorul are permisiunea de a .des_fésura activitatea de distribuire a apei potabile si/sau industriale,
in conditiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati in aria administrativ —teritoriald Strehaia,
localitatile Strehaia si Comanda. i

ART. 40

(1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distributie a apei potabile
si/sau industriale sunt cele din tabel 6 .

‘ (2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza céiora s9 face facturarea cantitdfii de apa fumizate

sunt cele din tabel 7 .

ART. 41

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelel de distributie a apei potabile §i sau
industriale este prezentat in anexanr.17 .

ART. 42

Bransamentele si elementele componente ale acestora sunt prezentate in tabelul nr. 11.
ART. 43
_ Planul reprezentind reteaua de distributie a apei este brezentat in anexa nr.18
? ART. 44

In vederea determinirii costurilor de furnizate si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor

51

trece si dezvolta ca articole distincte, dupa caz:

a) descrierea instalatiilor, starea fizica §i gradul ds automatizare ale acestora. Distributia apei
potabile se realizeaza gravitational din rezervoarele de 750 m’, in momentul in care se atinge un nivel maxim
in rezervor, pompele afereate forajelor se opresc urmird sa porneasca la momentul atingerii nivelului minim
prestabilit din rezervoare. ) .

b) graficul privind numarul cie utilizatori bransati in ultimii 5 ani este prezentat in anexa nr.19;

¢) graficele de variatie a consumului de apa, aferent utilizatorilor care au montate repartitoare de
costuri in ultimui 5 ani, sunt prezentate in anexa nr.20;

d) variatia prefului de vanzare aapéi in ultimii 5 ani este prezentata in anexanr.21 ;

e) variatia gradului de incasare in ultimii S ani este prezentatd in anexa nr.22;
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f) Reglementarile obligatorii cu privire la _securitateé si sanatatea in munca: Legea 319/2006 —Legea
privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006;
HG 355/2007 privind supravegherea smataﬁi 1udatoﬁior; HG 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau sgnatate la'-Iocul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea dg catre lycrator;, a echipamentelor individuale de protective la locul de
munca, HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca, HG 1242/2011 pentru
modificarea normelor metodologice de aplicare a fegii 319/2006; HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti” biologici in runca, HG 1136/2006 privind stabilirea
cerintelor minime de securitats st stanatatﬂ in muinca referitoare l1a expunerea lucratorilor la riscuri generate de
cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in
munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici; HG
1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca Reglementari obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea
307/2006 — Legea privind apirarea impotriva incendiilor; Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de aparare impotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protectia civild; OUG 21/2004 — privind
Sistemul National de Management al Situatiilor de VUrgentd; Ordin 3/201]1 —pentru aprobarea normelor
metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendii §i protectia civild. Reglementari cu
privire la receptia constructiitor: HG273/1994 privind aprobarea -Regulamentului prnivind receptia
constructillor, Hotérarea nr. 540/2006 pentru medificarea si completarea Regulamentului de receptie a
lucririlor de constructii si instalatii aferente acesiora, aprobat prin Hotirdrea Guvemului nr. 273/1994;
Hotardrea nr. 13G3/2007 pentru completarea Régulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii $i
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 273/1994; Hotdrérea nr. 444/2014 pentru
modificarea si completarea Regulamentului de recepfie a lucrarilor de constructii $1 instalati aferente
acestora, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 273/1994; Hotirdrea nr. 343/2017 pentru modificarea
Hotirarii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora

g) Nu sunt prevazute elemente de dezvoltare pentru distributia apei in cadrul proiectului “ Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in pericada 2014-2020” din
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

ART. 45
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Prestarea activititii de distributie a apei potabile si/sau industriale se va efectua astfel incat sa se

realizeze:

a) intocmirea sau reactualizarea, dupi caz, a documentatiei tehnice necesare realizirii unui serviciu
de calitate;

b) respectarea instructiunilor/procedurilor inteme §i actualizarea documentatiei;

¢) respectarea contractelor de furnizare/prestare intocmite conform prevederilor
legale;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legi;

e) urmdrirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) indeplinirea indicatorilar de calitate specificati in normativele fn vigoare;

g) misurarea cantitifii de apa intrata/livrata in/din aria de deservire, precum si exploatarea,
intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de apa in conformitate cu cerintele normelor si

-y
reglementrile metrologice in vigoare;

h) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numir suficient
pentru indeplinirea activitéfilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic si conditiile de
externalizare a activititii, daci este cazul;

i) furmnizarea continua a apei citre urmétoarele institufii publice:

- spitale;

- policlinici;

- cdmine de batrani;

- leagane de copii;

- adlm’;e

- crése;

- cimine pentru persoane cu handicap;

- centre de resocjalizare a minorilor;
- scoli.

ART. 46

in activitatea sa op'eratorul va asigura:

a) urmarirea si inregjstrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de distributie a apei potabile
si/sau industriate aprobati. Urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei

proceduri specifice, prin compartimente speclahzate
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b) instituirea unui sistem prin care sa poatd primi informatii sau sa ofere consultanta §i informatii
privind orice problema sau incident care afecteazd sau poate afecta siguranta, functionalitatea gi/sau alfi
indicatori de performanta ai setviciului; |

c) ca factura emisd utilizatorululA de catre fumizor, in vederea incasarii contravalorii cantititii de apa
furnizate, sa con{ini suficiente date pentru ide;ntiﬁ‘cérea‘iocﬁiui de consum si pentru justificarea valorii totale,
respectind orice instructitise/cerinta aplicabila, emisa de autoﬂtéiﬁle‘compctente. Factura nu va contine
contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terti, acestea facturandu-se separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu uhlizatorii cu privire la reglementirile noi ce privesc
furnizarea apei §i modificérile survenite Ja aclele normative din domeniu;

e) informarea utilizatorilor §i a consumatonlot:

--planificarea anuala 3 tucrarilor de reparat ii capitale s i modemisdni ce se vor efectua la instalatiile de
distributie a apei, care pot aved ca efect diminuarea cantitativi sau calitativa a distributiei apei potabile;

- data gi ora intreruperii fumizarii apéi;

- data gi ora reluarii furnizarii apei;

f) verificarea si certificarea de citre utilizatori a furnizarii apei la parémctrii calitativi si cantitativi
stabiliti in contract, dupé:

- reparatii planificate;

- reparafii accidentale;

g) un sistem de inregistrare, investigate, solutionare si raportare privind reclamatiile facute de
utilizatori in legatura cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea consutnului,

h) realimentarea in cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectati de incidentele care au produs
intreruperea alimentarii cu apa. in acest scop fumizorul asigura existenia unor centre de preluare a
reclamatiilor telefonice;

1) bilantul de apa la intrarea i ia iegirea din sistemul de distributie.

CAP. IV

Serviciul de canalizare

ART 47

Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare sunt n
conformitate cu ATR-urile aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare. '

ART. 48

Datele privind retelele electrice de forta si de 1luminat sunt prezentate in anexanr. 23.
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ART. 49

Prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, proiect “ Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020”, contract de finantare semnat
in august 2021, nu sunt prevazute investitii in cadrul infrastructurii de canalizare in unitatea administrativ

teritoriala Strehaia

SECTIUNEA 1
Colectarea, transportul §i evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de colectare, transport §i evacuare a apelor uzate
de la utilizatori, in conditiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-administrativd Strehaia,
localitatile Strehaia si Comanda.
ARTI’ 50
Pﬁnc?ﬁ‘alelé date aferente utilizatorilor care beﬁeficiazﬁ de activitatea de colectare, transport gi evacuare
a apelor uzate sunt cele din tabel 12.
ART. 51
Racordurile si elementele componente ale acestora sunt prezentate in anexa tabel nr.13.
ART. 52
Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate si ale gurilor de scurgere sunt
prezentate in anexa nr.24.
ART.53
Planul reprézenténd sistemul de canalizare este prezentat in anexa nr.25.
ART. 54
Profilurile longitudinale ale retelei de canalizare, pe tronsoane, sunt prezentate in anexele nr. 26
ART. 55

In vederea determinirii costurilor de furnizare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor

‘.,

trece si dezvolta ca articole distincte, dupi caz:
a) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate in anexa
nr.27;
b) graficul privind situatia numarului de utilizatori racordati in ultimii 5 ani este prezentat in anexa
nr.28;
¢) variatia tarifului in ultimii 5 ani este prezentatd in anexa nr.29;

d) variatia gradului de incasare in ultimii 5 ani este prezentatd in anexa nr.30;
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e) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 —Legea
privind securitatea si sanatatea in munca, HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006;
HG 355/2007 privind supravegherea sanétatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de
munca;, HG 1146/2006 cerinté minime de utilizarea a ethipamentelor de munca; HG 1242/2011 pentru
modificarea normelor metodologice de ap‘li»careva le'gii:3"19,/2006; HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG 1136/2006 privind stabilirea
cerintelor minime de securitate 51 sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de
cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in
munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici; HG
1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca Reglementari obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea
307/2006 — Legea privind apararea impotriva ihc_endiilor; Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de aparare impotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protectia civild; OUG 21/2004 — privind
Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentd; Ordin 3/2011 —pentru aprobarea normelor
metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendii si protectia civild. Reglementari cu
privire la receptia constructiilor: HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor; Hotdrarea nr. 940/2006 pentru modificarea §i completarea Regulamentului de receptie a
lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 273/1994;
Hotararea nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrinilor de constructii §i
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotardrea Guvemnului nr. 273/1994; Hotérérea nr. 444/2014 pentru
modificarea §i completarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvemnului nr. 273/1994; Hotarirea nr. 343/2017 pentru modificarea
Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de réceptie a lucririlor de constructii §i

instalatii aferente acestora,

ART. 56 ,
Prestarea activiti{ii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate dela utilizatori se va efectua

astfel incét sa se realizeze:

a) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unui serviciu

de calitate;
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b) respectarea instructiunilor/procedurilor interne §i actualizarea documentatiei;

c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competenta;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

€) urmirirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

g) asigurarea, pe toati durata de executare a serviciului, de personal calificat i in numair suficient
pentru indeplinirea activitatilor, inclusiv a personalului de specialitate si conditiile de extermnalizare a
activititii, daci este cazul;

ART. 57

in activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmdrirea si inregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de canalizare aprobati.
Urmirirea i inregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin
compartimente specializate;

b)  instituirea unui sistem prin care sa poatd primi informatii sau sa ofere consultanta si
informa {ii privind orice problema sau incidente care afecteazd sau pot afecta siguranta, functionalitatea
si/sau alti indicatori de performanta ai serviciului;

c) ca factura emisd utilizatorului de cidtre furnizor, In vederea incasirii contravalorii
serviciului, saconfind suficiente date pentru ideniificarea locului de consum si pentru justificarea valorii totale
respectans orice instructiune/cerinta aplicabila ,emisa de autoritatile competente.Factura nu va contine
contravaloarea altor servicii prestate de furnizori sau terti;acestea se vor facture separate;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementérile noi ce privesc
activitatea si modificérile survenite la actele normative din domeniu;,

e) informarea utilizatorilor cu care se afla in relatii contractuale despre:

- planificarea anuala a lucrarilor de reparafii capitale si modemizare ce se vor efectua la instalatiile

de colectare, transport si evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;

-data §i ora intreruperii preludrii apei uzate la canalizare;

-data si ora reluani serviciului;

f)  unsistem de inregistrare, investigare, solufionare si raportare privind reclamatiile facute de utilizatori
in legatura cu calitatea serviciilor;

g) bilantul de ape uzate la intrarea si la iesirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se

realizeazi serviciul.
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SECTIUNEA a 2-a

Epurarea apelor uzate
ART. 58
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de epurare a apelor uzate, in conditiile legii, la
tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul unitatii administrativ veritoriale Strehaia, localitatile
Strehaia si Comanda. La momentul actual statia de epurare din localitatea Strehaia care va deservi ambele
localitati este cuprinsa in cadrul proiectului “Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de
alimentare cu apa si de canalizare Mehedinti”, fiind execuiata in proportie de ~ 9% si va avea o capacitate de

9850 Le. si un debit maxim de 169 m’/h, avind o tratare atit primara cit si biologica.



-

CAIET DE SARCINI

al serviciului de alimentare cu api si de canalizare Jiana, Cioroboreni, Danceu, Jiana Veche

CAP. 1

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activititilor specifice serviciului de
alimentare cu api si de canalizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii
acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie de referinta in vederea
stabilirii conditiilor specifice de desfagurare a serviciului public de alimentare cu apé si de canalizare,
indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia necesad desfasurdrii activitdgiilor de
captare, tratare §i distributia apei (cod Caen 3600) si colectarea si tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700)
si constituie ansamblul cerintelor tehnice de bazi.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare
la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a
calitatii, terminologie, conditiile pentru certificarea conformitiii cu standarde relevante sau altele
asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a activitéilor, 1a verificarea,
inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce derivd din actele normative §i
reglementirile in vigoare, in legatura cu desfisurarea serviciului de alimentare cu apé si de canalizare.

(3) Caietul de sarcini precizeazi reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la

prevenirea §i stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul



fumizarii/prestirii serviciului/activitdtii de captare, tratare si distributia apeiside tratarea apelor uzate si
care sunt in vigoare.

ART. 5

Serviciul public de alimentare cu apd si de canalizare trebuie si asigure furnizarea/prestarea
serviciului n regim de continuitate, asigurdnd Q = 2,99 I/s, Q = 258,62 m’ /zi, Q= 94400 m® /an si
presiunea de serviciu minima 10 m CA pentru toti utilizatorii din aria de prestare aferentd sistemului
Jiana; Q = 1,56 I/s, Q = 135,1 m® /i, Q= 49312 m’ /an §i presiunea de serviciu minima 10 m CA pentru
toti utilizatorii din aria de prestare aferenti sistemului Jiana Veche; Q = 1,35 /s, Q= 116,64 m’ /z, Q=
42.574 m® /an si presiunea de serviciu minima 10 m CA pentru toti utilizatorii din aria de prestare aferenta
sistemului Cioroboreni; Q = 4,88 15, Q = 421,56 m’ /zi, Q= 153.870 m® /an sl presiunea de serviciu
minima 10 m CA pentru tofi utilizatorii din aria de prestare aferent sistemului Danceu.

ART. 6

Operatorul se angajeazi si contracteze. si si menfini urmitoarele tipuri de asiguriri:

a) asigurare Impotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice
sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apé si de canalizare;

b) asigurare de raspundere civili (inclusiv obligatiile generale fati de terti in caz de deces, vitamari
corporale sau pierderi ori daune ale proprietitii);

¢) asigurdri pentru acoperirea obligatiilor citre angajafi si pentru accidente personale, conform
prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile i abrevierile utilizate in caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al

serviciului public de alimentare cu api si de canalizare.

CAP. II

Cerinte organizatorice minimale

ART. 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apd si de canalizare va asigura;

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia
muncii, gospodérirea apelor, protectia mediului, urmirirea comportdrii in timp a constructiilor, prevenirea

si combaterea incendiilor;



b) exploatarea, intretinerea si reparaia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si de specificul locului de munca;

¢) respectarea indicatorilor de performantd §i calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii
sau prin hotirdrea de dare in administrare a serviciului si precizafi in regulamentul serviciului de
alimentare cu api §i de canalizare;

d) furnizarea autoritfii administratiei publice locale, respectiv AN.R.S.C., ainformatiilor solicitate
si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in
conditiile legii;

¢) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea si
evacuarea apelor uzate;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu ap3, respectiv a sistemelor de canalizare in conditii de
sigurantd §i eficientd tehnico-economicd, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor tehnice de
exploatare;

g) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzator dispozitiilor legale, a zonelor de protectie
sanitard, a constructiilor si instalatiilor specific sistemelor de alimentare cu api potabild, de canalizare i
de epurare a apelor uzate;

h) monitorizarea stricts a calitéii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare
cu ap3, in concordanti cu normele igienico-sanitare in vigoare;

i)captarea apei brute, respectiv descircarea apelor uzate ordsenesti fn receptorii

naturali,numai cu respectarea conditiilor impuse prin  acordurile, avizele si autorizatiile de
mediu si de gospodérire a apelor;

j)intrefinerea si mentinerea in stare permanenti de functionare a sistemelor de alimentare cu api si
de canalizare;

k) contorizarea cantitdtilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite §i, respectiv,
facturate;

1) cresterea eficientei si a randamentului sistémelor in scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea
pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime,
combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea i retehnologizarea acestora,

m) limitarea cantititilor de apd potabild distribuiti prin retelele publice, utilizatd in procesele
industriale i diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea §i reutilizarea acesteia in

cadrul statiilor de tratare §i epurare;



i
|
i
|

i
|
n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare; :
0) furnizarea/prestarea sewiciqu de alifnentare' Cu apa si de canalizare 1a toti utilizatorii din raza de
Operare pentru care are hotérare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performante de| management, care sa conduci la reducerea costurilor de

operare; |

p) elaborarea planurilor anuale'de 1ntre11nere revizii, reparatii capitale si moderniziri, executate cu
forte proprii si cu terti; ;

qQ) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a
acestora; ; E

1) evidenta orelor de func’;ionaré a utila e%lor;

s) tinerea unei evidente distincte ipentru  fiecare activitate, avand contabilitate separati
pentru fiecare tip de serviciu si/sau loéalitate dé operare In parte;

u) personalul necesar pentru pre*starea acmv1taplor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau
prin hotérarea de dare in administrare si condltmle de externalizare a activitatii, daci este cazul;

v) conducerea operativd prin ¢specera1 si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de
interventie; : |

w)o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activititilor
asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotirirea de dare in administrare;

x) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

ART.9

Obligatiile si réspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de

serviciu. ;
ART. 10 |
in caietele de sarcini se vor preciza condiifiile de realizare a investitiilor, precum §1 a altor cheltuieli
pe care le va face operatorul, specificAndu-se mlgdul de aprobare §i decontare a acestora in cadrul relatiilor

contractuale dintre autoritatea publica local3 si qQperator.
|
CAP. I

Serviciul de alimentare cu apa
ART. 11




Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apd sunt in
conformitate cu ATR aferente alimentarii infrastructurii de apa.

ART. 12

Prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, proiect “ Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020”, contract de
finantare semnat in august 2021 se vor realiza investitii in infrastructura de apa, ce vor consta in :

Sistemul Jiana

e Lucrari de conservare statie de tratare existenta;
e Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q=3,59V/s — 1 bucati,
e Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare.

Sistemul Cioroboreni

e Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm -
De 110 mm, cu o lungime totala L = 2.684 m;
Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PES0, PN10 - 67 bucati,
Camine de apomentru pe bransamentele existente — 359 bucati;
Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi — 8 bucati

Sistemul Jiana Veche

e Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta peniru Q=2,87 I/s - 1 bucati;
Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm
cu o lungime L = 1.096 m;

e Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 — 50 bucati;

Camine de apomentru pe bransamentele existente (camine de bransament complet utilate) — 265

bucati;
e Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi — 4 bucati;
o Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare

Sisternul Danceu

e Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 3,56 1/s — 1 bucati;
o Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm cu

olungime L =331 m;
e Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 — 15 bucati;

¢ Reabilitarea rezervorului de inmagazinare existent cu capacitatea de 400 mc;
e Integrareain sistemul SCADA existent a statiei de tratare si arezervorului de inmagazinare

SECTIUNEA 1

Captarea apei brute



ART. 13

Operatorul are permisiunea dé a desfasura activitatea de captare a apei,

in aria administrativ —
teritoriald Jiana, localitatile Jiana, Jiana Veche, Danceu, Cioroboreni.

ART.14

Sursele de api folosite pentru ‘alimentarea cu apd se situeazd in subteran: puturi forate, in numar
de 4, cu urmatoarele coordonate stereo F 1: x=325.116, y=318.390; F2: x=325.230, y=318.354; F3:
x=325.193, y=318.558, F4: x=325.008, y=318.559 pentru sistemul Jiana; doua foraje cu coordonatele F1:
x=323.800, y=314.609; F2: x=323.692, y=314.722 pentru sistemul Jiana Veche, un numar de 3 foraje cu
coordonatele F1: x=321.580, y=323‘g898, F2: x=321.739, y=323.918, F3: x=321.456, v=323.938 pentru
sistemul Cioroboreni; 4 foraje cu coordonatele F1: x=321.468, y=318.087, F2: x=321.446, y=318.183, F:
x=321.417, y=318.250, F4: x=321.479, y=317.992 pentru sistemul Danceu, toate cu functionare
permanenta 365 zile/an si 24 ore/zi.

ART. 15 :

Situatia surselor de api de suprafa;ﬁ este cea prezentatd in anexa 1

ART. 16 |

Planul de situatie cu amplasarea tuturor puturilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a
zonelor de protectie sanitara, a lucrari_lor hidrotehnice aferente i a constructiilor anexe, limitele terenului,
natura juridic3 a acestuia, ciile de con;mlicagie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate in anexa 2.

ART. 17

In vederea determinzrii costurilor de exploatare §i a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor
trece §i dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, dupi caz:

a) lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitdtii de apa captati este prezentats in anexa

b) schema statiei de captare a apel, cu pozifionarea utilajelor, constructiilor §i echipamentelor,
planul de amplasare si pozitia armaturilor in schema normali de functionare, conform anexei 4;

¢) Operatorul se va conforma?prevederilor mentionate in Autorizatia de Gospodarire a Apelor
precum si in Autorizatia de Mediu.

d)  Nu sunt prevazute elementele de dezvoltare pentru captarea apei in cadrul UAT Jiana pentru
protectul “ Proiectul regional de dezxjoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in
perioada 2014-2020” din Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

ART. 18

Prestarea activititii de captare a apei se.va executa astfel incat sa se realizeze:



a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

¢) controlul calititii apei;

d) intretinerea instalatiilor din statia de captare;

¢) intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatiei tehnice necesare realizdrii unei
exploatiri economice si in conditii de siguranta;

) respectarea instructiunilor fumizorlor de echipamente;

g) respectarea instructiunilor/procedurilor inteme;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

i) gradul de utilizare a capacitatii totale a statiei de captare a apei la
nivelul necesar pentru asigurarea continuititii §i calitéitii apei potabile furizate;

j) desfigurarea activitagilor pe baza principiilor de eficienta economici avénd ca obiectiv reducerea
costurilor;

k) mentinerea capacititilor de productie si exploatarea eficienta prin urmdrirea sistematica a
comportirii echipamentelor §i a constructiilor, intrefinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale,
realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor si reparatiilor curente;

)  reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatare, incadrdri in
normele nationale privind emisiile poluante si asigurérnii calitatii apei brute si potabile;

m) executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice a lucrdrilor de
reparatii/revizii/extinderi/modiﬁcéri la instalatii si echipamente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

o) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numir suficient
pentru indeplinirea activitéilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de

specialitate autorizat, i conditiile de externalizare a activitiitii, dac3 este cazul.

SECTIUNEA a 2-a
Tratarea apei brute

ART. 19
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de tratare a apei, in aria administrativ —

teritoriald Jiana, localitatile Jiana, Jiana Veche, Danceu, Cioroboreni.

ART. 20



Statii de tratare a apei brute sunt amplasate in fiecare din cadrul celor patru sisteme de alimentare cu

apa: Jiana, Jiana Veche, Danceu si Cioroboreni. -

ART. 21

Planul de situatie cu amplasarea zonelor de protectie sanitars, a lucririlor hidrotehnice aferente si a

constructiilor anexe, limitele terenylui, natura juridici a acestuia, ciile de comunicatie, sursele de poluare
din zona etc. sunt prezentate in anexa 5.

ART. 22

Componenta obiectelor statiei de tratare este prezentats in anexa 6.

ART. 23

In vederea determinarii costurilor de exploatare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor
trece §i dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, dupi caz:

a) lista aparatelor de misura pentru determinarea cantitdfii de ap3 captati este reprezentata in anexa

3. Calitatea apei se monitorizeazi in laboratorul de apd potabili al Secom S.A ;

b) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 —
Legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii
319/2006, HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucraiorilor;_ HG 971/2006 privind cerintele
minime pentru semmalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protective la locul de munca; HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca;
HG 1242/2011 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006
privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG
1136/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor
minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor
legate de prezenta agentilor chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca Reglementari obligatorii cu privire
la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea 307/2006 — Legea privind apdrarea impotriva incendiilor;
Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apérare impotriva incendiilor; Legea 481/2004
privind protectia civili; OUG 21/2004 — privind Sistemul National de Management al Situatiilor de
Urgentd; Ordin 3/2011 —pentru aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendii si protectia civili. Reglementari cu privire la receptia constructiilor: HG273/1994

privind aprobarea Regulamentului privind recepfia constructiilor; Hotirarea nr. 940/2006 pentru



modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii §i instalafii aferente
acestora, aprobat prin Hotdrérea Guvernului nr. 273/1994; Hotirdrea nr. 1303/2007 pentru completarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalafii aferente acestora, aprobat prin Hotédrarea
Guvernului nr. 273/1994; Hotardrea nr. 444/2014 pentru modificarea §i completarea Regulamentului de
receptie a lucririlor de constructii §i instalafii aferente acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr.
273/1994; Hotardrea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotirarii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii §i instalatii aferente acestora;

c) Elementele de dezvoltare pentru tratarea apei in cadrul proiectului “ Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020" din Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 sunt:

Sistemul Jiana

e Lucrari de conservare statie de tratare existenta;
e Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 3,59 I/s — 1 bucats;
e Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare.

Sistemnul Jiana Veche

e Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q=2,87 /s — 1 bucati;
e Integrareain sistemul SCADA existent a statiei de fratare

Sistemul Danceu

o Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q=3,56 /s — 1 bucati;
o Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare

ART. 26

Prestarea activitatii de tratare a apel se va executa astfel incat sa se realizeze:

a)verificarea §i supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b)adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

c)controlul calitatii apei;

d)intretinerea instalatiilor din statia de tratare;

¢)intocmirea sau reactualizarea, dupi caz, a documentafiei tehnice necesare realizarii unei
exploatiri economice §i in conditii de siguranta;

f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

g)respectarea instructiunilor/procedurilor inteme;

h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;



1) gradul de utilizare a capacititii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru
asigurarea continuitatii si calitfii apei potabile furnizate;

J) desfasurarea activitailor pe baza principiilor de eficienta economica avind ca obiectiv reducerea
costurilor; .

k)mentinerea capacitagilor de productie si exploatarea eficienta prin urmdrirea sistematica a
comportdrii echipamentelor §i a constructiilor, intretinerea “acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativa §i cu costuri minime g reviziilor i reparatiilor curente;

D) reabilitarea si retehnologizarga in vederea cresterii eficientei in exploatare, incadriirii in
normele nationale privind emisiile poluante $i asigurdrii calitifii apei brute si potabile

m) executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice a lucririlor de
reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii §i echipamente;

n)indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vi goare;

o)asigurarea, pe toat durata de executare a."serviciului, de personal calificat st in numir suficient
pentru indeplinirea activitdfilor ce fac obiectul serviciului ‘de tratare a apei, inclusiv a

personalului de specialitate autorizat, §i conditiile de externalizare a activititii, daci este cazul.
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SECTIUNEA a 3-a
Transportul apei potabile si/sau industriale |

ART. 24
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de transport a apei potabile si/sau industriale, in
aria administrativ —teritorial Jiana, localitatile Jiana, J iana Mare, Jiana Veche, Danceu, Cioroboreni.

ART. 25

Caracteristicile aductiunii sunt prezentate in anexa 7.

ART. 26
in vederea determindrii costurilor de exploatare i a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor
trece si dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, dupd caz:

a) Calitatea apei se monitorizeaza in laboratorul de apa potabild al Secom S.A.;

b) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 —
Legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii
319/2006; HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 97 1/2006 privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la
locul de munca; HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca; HG 1242/2011
pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006 privind protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG 1136/2006 privind
stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca teferitoare 1a expunerea lucratorilor la riscuri
generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei cratorilor impoitriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici; HG 1146/2006 .privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in rmmca de catre
lucratori a echipamentelor de munca Reglementari  obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea
incendiilor: Legea 307/2006 — Legea privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul 163/2007 pentru
aprobarea Normelor generale de apérare impotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protectia civild;
OUG 21/2004 — privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, Ordin 3/2011 —pentru
aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendii si protectia civila.
Reglementari cu privire la receptia constructiilor: HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind

receptia constructiilor; Hotérarea nr. 040/2€06 pentru modificarea si completarea Regulamentului de
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receptie a lucririlor de coﬁstruc;ii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr.
273/1994; Hotardrea nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a lucririlor de
constructii §i instalatii aferente acestora, aplzobai prm Hotérdrea Guvernului nr. 273/1994 Hotérérea nr.
444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentulul de receptie a lucririlor de constructii si
instalatii aferenté acestora, aprobat prin Hetirirea Guvernului nr, 27 3/1994; Hotararea nr. 343/2017 pentra
‘modificarea Hot#irarii Guvernulul nr. 273/ 1994 pmmd aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferenite acestora, ‘

c) Nu sunt prevazute ¢lemente de dezvoltare pentru transportul apei in cadrul proiectului
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-
20207 din Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 pentru UAT Jiana

ART. 27
Prestarea activititii de transport al apei potaﬁi‘le/ brute se va executa astfel incét sa se realizeze:

a)verificaréa si supravegherea continua a fm*cﬁonérigi' instalatiilor;
b)corectarea §i adaptarea regimului de exploatare la csrmtele utilizatorutui;
c)controlul calitiii apei;
d)intrefinerea conductelor de transport;
e) intocmirea sau reactualizarea, dupi caz; a douumentatlel tehnice necesare realizirii unei exploatari
economice si in conditii de siguranta;
f) respectarea instructiunilor fumizorilor de echipamente;
g)respectarea instructiunilor/procedurilor interne;
h)respectarea regulamentului de ser¥iciu aptobat in cenditiile legii;
1) desfésurarea activitdfilor pe baza principiilor de eficienta economicid avind ca obiectiv reducerea
costurilor;
j) mentinerea capacitatilor de productie si exploatarea eficienta prin urmirirea sistematica a comportarii
echipamentelor si a constructiilor, intrefinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea
operativd §i cu costuri minime a reviziilor §i reparatiilor curente;
k) reabilitarea §i retehnologizarea in vederea Cr(aSterij eficientei in exploatare, incadririi in normele
nationale privind emisiile poluante s1 asigurgrii calitatii apei brute si potabile;

1) executarea numai in conformitate cu lqgislaﬁa privind achizitiile publice a lucririlor de
reparatii/revizii/extinderi/modificiri la mstalatii si echipamente;

‘m) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;



n)asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat §i in numéar suficient pentru
indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciwlui de transport al apei, inclusiv a personalului de

specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activitatii, dacd este cazul.
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SECTIUNEA a 4-a
Inmagazinarea apei '

ART. 28
Operatorul are permisiunea de a desfaswa activitatea de inmaigaziriare a apei, In aria administrativ
—teritoriald Jiana, localitatile Jiana, Jiana Mare, Jiana Veche, Danceu, Cioroboreni.
ART. 29 ' '
Rezervoarele de inmég%ziﬂﬁre, a apei potabile  sunt amplasate  in fiecare
dintre cele 5 localitati care sunt, alimentate de si_ste_mele dJe apa potabila, capacitatile acestora sunt:
" Sistem Jiana 3 rezervoare de 80m’ fiecare-
Sistem Jiana Veche un rezervor de 150 m?
Sistem Cioroboreni un rezervor de 150 m’.

Sistem Danceu un rezervor de 400 m’,

ART. 30
Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare zonelor de protectie
sanitard, a lucririlor hidrotehnice aferente si.a constructiilor anexe, limitele terenului, natura juridica
a acestuia, ciile de comunicatie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate in anexa 8.
ART. 31
Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei sunt ptezentaie in anexa 9.
ART. 32
In vederea determinarii coswriler de exploatare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se
vor trece i dezvolta ca articole distincte, defaléat pe fiecare captare, dupi caz:
a) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 —
Legea privind securitatea si sanatatea in munca, HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii
319/2006; HG 355/2007 privind Supra“veghe'réé sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele
minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protective la locul de munca; HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca;
HG 1242/2011 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a- legii 319/2006; HG 1092/2006

privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG
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1136/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor
minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor
legate de prezenta agentilor chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamenielor de munca.Reglementari obligatorii cu
privire la prevenirea si stingeréa incendiilor: Legea 307/2006 — Legea privind apdrarea impotriva
incendiilor; Ordinul 163/2007 -pentru aprobarea Normelor generale de apérare impotriva incendiilor,
Legea 481/2004 privind protectia civila OUG 21/2004 — privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgentd; Ordin 3/2011 —pentru aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendii i protectia civils. Reglementari cu privire la receptia constructiilor.
HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor; Hotérarea nr. 940/2006
pentru modificarea §i ‘completarea Regulamentului de recepﬁe a lucririlor de constructii si instalatii
aferente acestora, aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 273/1994; Hotdrérea nr. 1303/2007 pentru
completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora, aprobat
prin Hotardrea Guvernului nr. 273/1994; Hotirirea nr. 444/2014 pentru modificarea si completarea
Regulamentului de receplie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
Hotararea Guvemului nr. 273/1994; Hotarérea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotérarii Guvemnului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii §i instalatii aferente
acestora.
b)Prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, proiect « Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in pericada 2014-2020", contract de
finantare semnat in august 2021 se vor realiza investitii in infrastructura de apa, ce vor consta in :
reabilitare rezervorului existent de 400 m? din cadrul sistemului Danceu si integrarea acestui rezervor in
sistemul SCADA.
ART. 33
Prestarea activitiitii de inmagazinare a apei se va executa astfél incit sa se realizeze:

a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b)  corectareasi adaptarea regimului de éxploatare la cerinfele utilizatorului;

c) controlul calitifii ape;

d) intretinerea instalaiilor;

¢) intocmirea sau reactualizarea, dupi caz, a documentaiei tehnice necesare realizarii unei

exploatiri economice i in condifii de siguranta;
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f)  respectarea instructiunilor furnizctilor dé echiparriente;

g)  respectarea instructiunilor/procedurilor inteme;

h)  respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

1)  asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;

J)  desfisurarea activititilor pe baza erincipiilor de eficientd economici avind ca obiectiv
reducerea costurilor; :

k) = mentinerea capacitiilor de prcducpe §i exploatarea eficienti prin urmirirea sistematici a
comportdirii echipamentelor si a construcmlor intrefinerea acestora, planificarea reparafiilor
capitale, realizarea operativi si cu costuri minime a reviziilor si reparatiilor curente;

) reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in

exploatare,incadririi in normele na;qonale privind emisiile poluante si a asiguririi calitigii apei
brute si potabile;

m) executarea numai in conformitate cu legislafia privind achizitiile publice a lucririlor de
reparafii/revizii/extinderi/modificri la iz_ls_tal_atii si echipamente;

n)indeplinirea indicatorilor de calitate 'speciﬁc'ati in nomhativele in vigoare;

0)  asigurarea, pe toaty durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numir
suficient pentru ‘indeplinirea activitifilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei,
inclusiv a personalului de speCIalltate autonzat si conditiile de externalizare a activitétii, daci este

cazul.

SECTIUNEA a 5-a
Distributia apei potabile si/sau industriale

ART. 34

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de distribuire a apeil potabile si/sau
industriale, in conditiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati in aria administrativ —
teritoriald Jiana, locahtatlle Jiana, Jiana Mare, Jiana Veche, Danceu, Cioroboreni.

ART. 35

(1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distributie a apei potabile
si/sau industriale sunt cele din anexa 10
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(2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza cirora se face facturarea cantitdtii de apa furnizate
sunt cele din anexa 11 .
(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati —nu este cazul.
ART. 36 |
Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor amplasate in
refeaua de distribuiie a apei este prezentat in anexa 12.
ART. 37 X |
Inventarul hidrantilor si conductelor componente aie retelei de distributie a apei potabile §i sau
industriale este prezentat in anexa 13. ‘
ART. 38
Bransamentele si elementele componente ale acestora sunt prezentate in anexa 14.
ART. 39
Planul reprezentﬁnd refeaua de distributie a apei este prezentatin anexa 15
ART. 40
in vederea determinitii costurilor de furnizare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor
trece si dezvolta ca articole distincte, dupd caz:
a) graficul privind ndimarul de utilizatori bransati in ultimii 4 ani este prezentat in anexa 16,
b) graficele de variatie a consumului de apa facturat, aferent utilizatorilor care au montate
repartitoare de costuri in ultimii 4 ani, sunt prezentate in anexa 17,
c) variatia prefului de vanzare a apei in ultimii 5 am este prezentatd in anexa 18;
d) variatia gradului de Incasare in ultimii 4 ani este prezentatd in anexa 19;
¢) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 —
Legea privind securitatea si sanatatea in inunca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii
319/2006; HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele
minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protective la locul de munca; HG 1 146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca,
HG 1242/2011 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006
privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG
1136/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor

minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor
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legate de prezenta agentilor chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de cafre lucratori a echipamentelor de munca Reglementari obligatorii cu
privire la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea 307/2006 — Legea privind apirarea impotriva
incendiilor; Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apirare impotriva incendiilor;
Legea 481/2004 privind protectia civild, OUG 21/2004 — privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgents; Ordin 3/2011 —pentru aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendii si protectia civili. Reglementari cu privire la receptia constructiilor:
HG273/1994 privind aprebarea Regsﬂdméntpﬂlﬁ pﬁvind receptia constructiilor; Hotéirdrea nr. 940/2006
pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a hucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvemului nr. 273/1 994; Hotédrdrea nr. 1303/2007 pentru
completarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii §i instalatii aferente acestora, aprobat
prin Hotérdrea Guvernului nr. 273/1994; Hotérdrea nr. 444/2014 pentru modificarea §i completarea
Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotirérea
Guvernului nr. 273/1994; Hotarérea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotirarii Guvemului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora

) Elementele de dezvoltare pentru distributia apei in cadrul proiectului “ Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020” din Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 sunt:

Sistemul Cioroboreni °

e Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC,
PN10, De 90 mm - De 110 mm, cu o lungime totala L = 2.684 m;
. Bransamente noi la’ consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 - 67
bucati;
. Camine de apomentru pe bransamentele existente — 359 bucati;
. Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi — 8 bucati

Sistemul Jiana Veche

. Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC,
PN10, De 110 mm cu o lungime L = 1.096 m; ‘

o Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 — 50
bucati; i

. Camine de apomentru pe bransamentele existente (camine de bransament complet
utilate) ~ 265 bucati;

. Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi — 4 bucati;

Sistemul Danceu
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o Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC,
PN10, De 63 mm cu o lungime L =331 m;
e Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PES80, PN10 — 15 bucati;

ART. 41

Prestarea activitifii de distributie a apei potabile si/sau industriale se va efectua astfel incét sa se

realizeze:

a). intocmirea sau reactualizarea, dupi caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unui serviciu
de calitate;

b) respectarea instructiunilor/procedurilor intere si actualizarea documentatiei;

c) respectarea contractelor de furizare/prestare intocmite conform prevederilor
legale;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii,

€) urmirirea permanenta a parametrilot de fumizare;

f) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

g) misurarea cantitdfii de apa intrata/livrata in/din aria de deservire, precum si exploatarea,
intrefinerea, repararea §i verificarea contoarelor de apa in conformitate cu ceriniele normelor §i
reglementarile metrologice in vigoare;

h) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numér suficient
pentru indeplinirea activitdtilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic si conditiile de
externalizare a activitaii, daca este cazul,

i) fumizarea continua a apei catre urmitoarele institufii publice:
- spitale;

- policlinici;

- c#mine de batrani,

- leagane de copii;

- gradinite,

- crese; _

- camine pentru persoane cu handicap;

- centre de resocializare a minorilor;

- scoli
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ART. 42

In activitatea sa operatorul va asigura: '

a) urmirirea §i inregistrarea indjcaforﬂor de performanta pentru serviciul de distributie a apei
potabile si/sau industriale aprobafi. Urmiirirea si inregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe
baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care sa poatii primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii
privind orice problema sau incident care afecteazi sau poate afecta siguranta, functionalitatea si/sau ali
indicatori de performanta ai serviciului;

¢) cafactura emisj utilizatorului de citre fuinizor, in vederea Incasirii contravalorii cantititii de apa
fumnizate, sa contind suficiente date pentru identificarea locului de consum s§i pentru justificarea valorii
totale, respectéind orice instructiune/cerinta éplicabﬂ‘i, emisd de- autoritatile competente. Factura nu va
contine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terti, acestea facturandu-se separat;

d)  aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementirile noi ce privesc
fumizarea apei i modificirile survenite la actele normative din domeniu;

e) informarea utilizatorilor gi a consymatorilor:

- planificarea anuala a lucririlor de reparaf ii capitale § i modemnizari ce se vor efectua la instalatiile de
distributie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativi sau calitativi a distributiei apei potabile;

- data si ora Intreruperii fumizarii apei;

- data si ora reluarii fumizarii apei;

f)  verificarea si certificarea de citre utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi §i cantitativi
stabiliti in contract, dupa:

- reparatii planificate;

- reparatii accidentale;

g) un sistem de inregistrare, investigare, -solutionare i raportare privind reclamatiile ficute de
utilizatori in legatura cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea consumului;

h) realimentarea in cel mai scurt timp pgs_ibil a utilizatorilor, afectati de incidentele care ay produs
intreruperea alimentarii cu apa. In acest scop fumizorul asigura existenta unor centre de preluare a
reclamatiilor telefonice;

1) bilantul de apa la intrarea si la lesirea din sistemul de distributie.
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SECTIUNEA a 2-a

Epurarea apelor uzate
ART. 58
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de epurare a apelor uzate, in conditiile legii, la
tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale Strehaia, localitatile
Strehaia si Comanda. La momentul actual stafia de epurare din localitatea Strehaia care va deservi ambele
localitati este cuprinsa in cadrul proiectului “Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de
alimentare cu apa si de canalizare Mehedinti”, fiind execuiata in proportie de ~ 9% si va avea o capacitate de

9850 lL.e. si un debit maxim de 169 m’/h, avind o tratare atit primara cit si biologica.



